
ขอบเขตของงานจ้างออกแบบ (Terms of Reference: TOR)  
งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสายส่ง 66 kV จากสถานีไฟฟ้าย่อยเมียวดีถึงสถานีไฟฟ้า

ย่อยสุคาลิ การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลิ 66/11 kV และการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าย่อยเมียวดี 230 kV 
ในจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

 
 
1. ความเป็นมา 
      พ้ืนที่โครงการก่อสร้างสายส่ง 66 kV จากสถานีไฟฟ้าย่อยเมียวดีถึงสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลิ 
การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลิ 66/11 kV และการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าย่อยเมียวดี 230 kV ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีประชากรประมาณ 2 แสนคน แบ่งการปกครอง
ออกเป็น 3 เมือง ได้แก่ เมียวดี สุคาลิ และวาเลย์ใหม่ โดยพ้ืนที่โครงการครอบคลุมพ้ืนที่เมืองเมียวดี และเมืองสุคาลิ  
      ปัจจุบันเมืองเมียวดีและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีแหล่งพลังงานไฟฟ้ามาจากเมืองเมาะล าไย โดยมีการเดินสายไฟ
ขนาด 230 kV จากสถานีไฟฟ้าย่อยเมาะล าไย (Mawlamyaing Substation) มายังสถานีไฟฟ้าย่อยเมียวดี 
(Myawaddy Substation) เพ่ือจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชนที่อาศัยในเมืองเมียวดีและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
อย่างไรก็ดี ประชาชนที่อาศัยห่างไกลจากตัวเมือง (เมืองสุคาลิ) ยังขาดแคลนไฟฟ้าใช้ โดยความสามารถในการเข้าถึง
ระบบไฟฟ้าในจังหวัดเมียวดีมีเพียงร้อยละ 27.83 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
จากปัญหาการขาดแคลนระบบไฟฟ้าท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกลมีความจ าเป็นต้องติดตั้งแผงโซลาเซลล์ 
(Solar Cell) ขนาดเล็กเพ่ือรองรับการใช้งานเท่าที่จ าเป็นภายในครัวเรือน 
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งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการกอ่สร้างสายส่ง 66 kV จากสถานีไฟฟา้ยอ่ยเมียวดถีึงสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลิ  
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      ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในจังหวัดเมียวดี โดยการติดตั้งสายส่งจากสถานีไฟฟ้าย่อยเมียวดี
มายังสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลิที่จะท าการก่อสร้างภายใต้โครงการจะท าให้สามารถขยายการให้บริการไฟฟ้า  
และรองรับความต้องการในเมืองสุคาลิและพ้ืนที่ใกล้เคียงได้ ในการนี้ กระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน (Ministry of 
Electricity and Energy: MOEE) เมียนมา ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ (Executing Agency: E/A) จึงได้เสนอ
ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance: TA) ผ่านกระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Ministry of Investment and Foreign Economic Relations: MIFER) มายัง
ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ในการออกแบบ
รายละเอียดโครงการ ตลอดจนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
      สพพ. ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ TA แก่เมียนมา ในการด าเนินโครงการที่กล่าว เนื่องจาก
สอดคล้องกับกับยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนพัฒนาของไทยและเมียนมา อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ส าหรับการเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกโดยการสร้าง  
ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่มุ่งเน้น
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาโดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศในการเชื่อมต่อ  
กับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือให้ไทยเป็นประตูไปสู่ตะวันออกและตะวันตก และแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนของเมียนมา 
(พ.ศ. 2561-2573) (Myanmar Sustainable Development Plan 2018-2030: MSDP) ในการสนับสนุน
เป้าหมายการพัฒนาระหว่างรัฐหรือเขตเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมและลดความขัดแย้งระหว่างกัน โดยการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานไฟฟ้า และการเพ่ิมความสามารถในการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าของภาคครัวเรือน
และภาคอุตสาหกรรมในเมียนมา นอกจากนี ้โครงการที่กล่าวยังสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินและทางวิชาการของ สพพ. และยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านของ สพพ. 
(พ.ศ. 2562-2564) ส าหรับการให้ TA ในการพัฒนาพ้ืนที่และเมืองและการอ านวยความสะดวกด้านการค้า 
และการลงทุน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมืองคู่ค้าในด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ โครงการที่กล่าว  
จะสามารถสนับสนุนให้เมียนมามีความม่ันคงด้านพลังงานมากขึ้นและสามารถผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟ้าระหว่างไทย-เมียนมา ที่อาจก่อให้เกิดการซื้อ-ขายไฟฟ้าระหว่างกันได้ในอนาคต ตลอดจนช่วยอ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่โครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สนับสนุนการท่องเที่ยว และเพ่ิมโอกาส  
ในการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีได้ 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสายส่ง 66 kV จากสถานีไฟฟ้าย่อยเมียวดีถึงสถานี
ไฟฟ้าย่อยสุคาลิ การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลิ 66/11 kV และการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าย่อยเมียวดี 230 kV 
ในจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รวมทั้งประเมินราคาค่าก่อสร้าง และจัดเตรียมเอกสาร 
การประกวดราคา 
 2.2 เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยศึกษาและวิเคราะห์ครอบคลุมทั้งด้านวิศวกรรม 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือประเมินความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของโครงการ รวมทั้งผลประโยชน์
และผลกระทบที่จะเกิดข้ึนของโครงการ 
  
3. ลักษณะของโครงการ 
 เป็นการออกแบบรายละเอียดและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างสายส่ง 66 kV  
จากสถานีไฟฟ้าย่อยเมียวดีถึงสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลิ การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลิ 66/11 kV และการปรับปรุง
สถานีไฟฟ้าย่อยเมียวดี 230 kV ในจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีจุดเริ่มต้นของโครงการ
อยู่ที่บริเวณสถานีไฟฟ้าย่อยเมียวดี (Myawaddy Substation) และไปสิ้นสุดที่พ้ืนที่ส าหรับการก่อสร้าง 
สถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลิ (Sukali Substation/ Oakkayeikhta) เพ่ือก่อสร้างสถานี ไฟฟ้าย่อย ขนาด 66 kV  
และสายส่ง 66 kV ช่วงเมียวดี-สุคาลิ ระยะทางรวมประมาณ 80 กิโลเมตร 
 
4. ขอบเขตการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานของผู้ให้บริการต้องตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล และค านึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ 
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในระยะยาว โดยผู้ให้บริการต้องด าเนินการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการในมิติต่างๆ 
อาทิ ความเหมาะสมทางด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเทคนิคด้านวิศวกรรม 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า การวิเคราะห์ระบบสายส่งไฟฟ้า การก าหนดแนวสายส่ง
ไฟฟ้า การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย การส ารวจและก าหนดรูปแบบด าเนินการก่อสร้างที่เหมาะสม แบบรายละเอียด
การก่อสร้าง และการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานข้อก าหนดตามหลักสากล 
และมีความละเอียดเพียงพอให้ผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถด าเนินการได้ตามแบบก่อสร้างทันที พร้อมทั้งจัดท า
เอกสารประกวดราคาเพ่ือใช้ในการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกรควบคุมงาน รวมถึงเอกสารต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง โดยมีขอบเขตการด าเนินงานอย่างน้อย ดังนี้ 
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4.1 การลงพื้นที่โครงการรวบรวมข้อมูลและเอกสารรายงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 
4.1.1 ส ารวจและตรวจสอบพื้นที่ตั้งโครงการในเบื้องต้น 
4.1.2 ศักยภาพของพ้ืนที่โครงการและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามกรอบความร่วมมือต่างๆ 
4.1.3 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทยและเมียนมา โดยเฉพาะด้านพลังงาน 

ตลอดจนผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยและเมียนมาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
4.1.4 เอกสารรายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการและพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง 
4.1.5 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและแนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากโครงการ 

4.2 การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
4.2.1 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ได้แก่ ประชากร การจ้างงาน รายได้ ตัวชี้วัดเศรษฐกิจ ความสามารถในการเข้าถึงสาธารณูปโภคด้านพลังงาน
ไฟฟ้า ตลอดจนข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนโอกาสการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสาขาต่างๆ 
ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน และศักยภาพการพัฒนาในอนาคตของพ้ืนที่โครงการ เช่น อุตสาหกรรม การลงทุน 
การบริการ การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน เป็นต้น เพ่ือใช้ในการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต 

4.2.2 ศึกษาและวิเคราะห์ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากโครงการในด้านการค้า การลงทุน 
การท่องเที่ยว และด้านอ่ืนๆ ที่ไทยและเมียนมาจะได้รับ เช่น การขยายตัวของสินค้า และชนิดของสินค้ า 
ที่มีศักยภาพในการส่งออก-น าเข้า เป็นต้น 

4.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเทคนคิ การออกแบบระบบสายส่งไฟฟ้าและสถานไีฟฟ้าย่อย 
พร้อมน าเสนอทางเลือกในการก าหนดแนวสายส่งไฟฟ้า และการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีไฟฟ้าย่อย 

4.3.1 ศึกษาแหล่งผลิตไฟฟ้า ระบบ/โครงข่ายไฟฟ้า สถานการณ์ด้านพลังงานไฟฟ้า ตลอดจน 
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน 

4.3.2 ประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต 10 ถึง 20 ปี ในพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง 
4.3.3 ศึกษาวิเคราะห์ความม่ันคงของระบบไฟฟ้าในจังหวัดเมียวดี ครอบคลุมทั้ง 3 เมือง ได้แก่ 

เมืองเมียวดี เมืองสุคาลิ และเมืองวาเลย์ใหม่ 
4.3.4 ส ารวจแนวทางและระดับ ส ารวจตรวจสอบดินและวัสดุ และรายละเอียดอ่ืนๆ ที่จ าเป็น

ต่อการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานของไทย เมียนมา และสากล 
4.3.5 ศึกษาและส ารวจเส้นทางการขนส่งหม้อแปลงและเสาไฟฟ้าที่จะใช้ส าหรับการก่อสร้าง  
4.3.6 วิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเทคนิคและงานออกแบบ ประกอบด้วย  

 1) ศึกษาวิเคราะห์วิธีการก าหนดแนวสายส่งไฟฟ้า น าเสนอทางเลือกในการก่อสร้าง 
แนวสายส่งไฟฟ้าช่วงเมียวดี-สุคาลิ ที่มีความเหมาะสมที่สุด โดยศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนค่าก่อสร้าง 
แต่ละวิธีและผลกระทบต่อพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียง ตลอดจนค านึงถึ งการป้องกันการโจรกรรม 
และอ่ืนๆที่เห็นว่าสมควร 
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ขอบเขตของงานจ้างออกแบบ (Terms of Reference: TOR)  

งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการกอ่สร้างสายส่ง 66 kV จากสถานีไฟฟา้ยอ่ยเมียวดถีึงสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลิ  
การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาล ิ66/11 kV และการปรับปรุงสถานีไฟฟา้ยอ่ยเมียวดี 230 kV ในจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

 2) ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลิและปรับปรุงสถานี 
ไฟฟ้าย่อยเมียวดี รวมทั้งออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงสถานีไฟฟ้าย่อยให้สามารถเชื่อมต่อกันได้และรองรับ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าตามการขยายตัวของเมืองเมียวดี เมืองสุคาลิ และพ้ืนที่ใกล้เคียงในอนาคต โดยพิจารณา
น าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในโครงการ อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือที่ประเทศเพ่ือนบ้านจะสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และประหยัดงบประมาณในอนาคตได้ โดยศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนค่า
ก่อสร้างแต่ละวิธีและผลกระทบต่อพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียง ตลอดจนค านึงถึงการป้องกันการโจรกรรม 
และอ่ืนๆ ที่เห็นว่าสมควร 

4.3.7 จัดท าแบบรายละเอียด (Detailed Design) ส าหรับงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าและสถานี
ไฟฟ้าย่อย โดยพิจารณาเรื่องผลกระทบจากแผ่นดินไหวและภัยพิบัติต่างๆ ด้วย 

4.3.8 ศึกษาการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศไทยและเมียนมาเพ่ือผลักดันให้เกิด 
การซื้อ-ขายไฟฟ้าระหว่างกันและส่งเสริมระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงในการจ าหน่ายไฟฟ้าตามแนวชายแดน
ของทั้งสองประเทศในอนาคต  

4.4 การศึกษาและประเมินผลความเป็นไปได้ของโครงการ 
4.4.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือประกอบการพิจารณารูปแบบการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและติดตั้งสายส่งไฟฟ้าที่เหมาะสม และประเมิน
ต้นทุน ผลตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการ  

4.4.2 ศึกษา วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินโครงการทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์จากการลงทุน  
ในโครงการ ประกอบด้วย 

1) การจัดท าต้นทุนการด าเนินการแต่ละรายการ 
2) การประมาณการเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ 
3) การประมาณการผลตอบแทนการลงทุน 
4) การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน ด้วยดัชนีชี้วัดต่างๆ อาทิ Net Present Value 

(NPV) Benefit-Cost Ratio (B/C Ratio) และ Economic Internal Rate of Return (EIRR)  
5) ประเมินผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและมูลค่าผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึง

ผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งท่ีสามารถค านวณออกมาเป็นตัวเงินได้และไม่ได้ 
6) การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 
7) สรุปผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
 
 
 



- 6 - 
 

 
ขอบเขตของงานจ้างออกแบบ (Terms of Reference: TOR)  

งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการกอ่สร้างสายส่ง 66 kV จากสถานีไฟฟา้ยอ่ยเมียวดถีึงสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลิ  
การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาล ิ66/11 kV และการปรับปรุงสถานีไฟฟา้ยอ่ยเมียวดี 230 kV ในจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

4.5 การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน 
ศึกษาและพิจารณาตามแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมของเมียนมา โดยจัดท ารายงานผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination: IEE) หรือ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment: EIA) แล้วแต่กรณี ภายใต้กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องของเมียนมา 
ทั้ งนี้  ให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบ 4 มิติ  คือ (1) ทรัพยากรด้านกายภาพ (2) ทรัพยากรด้านชีวภาพ 
(3) คุณค่าการใช้ประโยชน์มนุษย์ และ (4) คุณค่าชีวิต รวมทั้งศึกษาความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน 
โดยการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหรือมีแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ ทั้งในระยะก่อนก่อสร้าง 
ระยะก่อสร้าง และระยะหลังก่อสร้าง ตลอดจนจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิ
มนุษยชน มาตรการและแนวทางลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนที่จะเกิดขึ้น และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการด าเนินการ ส าหรับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเมียนมาใช้ในการพิจารณา
และอนุมัติในขั้นต่อไป 

4.6 การค านวณปริมาณงานก่อสร้างและประมาณราคา 
ผู้ให้บริการจะต้องค านวณปริมาณงานก่อสร้างและประมาณราคาค่าก่อสร้างเ พ่ือน าไปใช้ 

ในการประกวดราคา โดยแสดงรายละเอียดการค านวณปริมาณงาน ราคาต่อหน่วย ล าดับรายการ และหน่วยวัด 
ตามมาตรฐานสากล และจะต้องจัดเตรียมรายละเอียดการประเมินราคาที่เป็นปัจจุบัน โดยค านึงถึงก าหนด
ระยะเวลาในการก่อสร้างตามบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ  (Bill of Quantities: BOQ) ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะต้องท า
การปรับราคาให้ทันสมัยเมื่อมีการร้องขอจาก สพพ. 

4.7 การจัดท าเอกสารประกวดราคา 
ผู้ให้บริการจะต้องจัดท าเอกสารประกวดราคาเพ่ือใช้ส าหรับการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง  

และการคัดเลือกวิศวกรผู้ให้บริการควบคุมงาน โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องประกอบไปด้วยเอกสารต่างๆ ดังนี้  
 4.7.1 การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง 

1) เอกสารการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับเหมาก่อสร้าง (Pre-Qualification: PQ) 
2) แบบฟอร์มเอกสารประกวดราคา (Forms of Tender)  
3) ข้อแนะน าส าหรับผู้ยื่นประกวดราคา (Instruction to Tenderers) 
4) เงื่อนไขทั่วไปและเงื่อนไขเฉพาะสัญญา (General and Particular Conditions of Contract)  
5) ขอบข่ายและข้อก าหนดในการก่อสร้างทั้งหมด (Detailed Construction Specification)  
6) แบบรายละเอียดการก่อสร้างประกอบสัญญา (Contract Drawing) 
7) ข้อก าหนดของวัสดุอุปกรณ์ การติดตั้ง และทดสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง 

(Equipment and Material Specification, Installation and Testing)  
8) บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง (Bill of Quantities) 
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ขอบเขตของงานจ้างออกแบบ (Terms of Reference: TOR)  

งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการกอ่สร้างสายส่ง 66 kV จากสถานีไฟฟา้ยอ่ยเมียวดถีึงสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลิ  
การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาล ิ66/11 kV และการปรับปรุงสถานีไฟฟา้ยอ่ยเมียวดี 230 kV ในจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

9) หลักเกณฑ์ของการเสนอราคา รายละเอียดเฉพาะทางเทคนิค รวมทั้งรายละเอียด
ด้านราคาต่อหน่วย และปริมาณของแต่ละรายการ (Cost Breakdown) 

10) ข้อก าหนดการด าเนินงาน (Terms of Reference: TOR) ส าหรับงานก่อสร้าง 
สายส่ง 66 kV จากสถานีไฟฟ้าย่อยเมียวดีถึงสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลิ การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลิ 66/11 kV 
และการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าย่อยเมียวดี 230 kV ในจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

4.7.2 การคัดเลือกวิศวกรควบคุมงาน 
เอกสาร ข้อก าหนด และแบบฟอร์มต่างๆ ส าหรับการคัดเลือกวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง 

4.8 การจัดท าแผนการด าเนินงานและกิจกรรมที่ต้องด าเนินงาน 
ผู้ให้บริการจะต้องจัดท าแผนการด าเนินงานและกิจกรรมที่ต้องด าเนินงาน ตลอดจนศึกษาปัญหา

และอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างที่อาจส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการ และเสนอแนะ
มาตรการแนวทางแก้ไขท่ีกล่าวในเบื้องต้น 

4.9 การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผู้ ให้บริการจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและสามารถแสดง 

ความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการ โดยการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียจากโครงการ โดยครอบคลุมการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

4.9.1 จัดท าเอกสาร สื่อและสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นภาษาไทย อังกฤษ และเมียนมา เพ่ือประชาสัมพันธ์
ข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญของโครงการโดยต้องมีช่องทางการติดต่อส าหรับการให้ค าแนะน าหรือร้องเรียน 
ของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในฝั่งประเทศไทยและเมียนมา 

4.9.2 การจัดกิจกรรมให้ประชาชนในพ้ืนที่โครงการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็น
ต่อการด าเนินโครงการอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยน าเสนอแผนและก าหนดเวลาด าเนินการไว้ในรายงานเบื้องต้น 
(Inception Report) และรวบรวมข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่ได้จากการกิจกรรมดังกล่าวมาท าการวิเคราะห์ 
และสรุปผลเพื่อประกอบการออกแบบรายละเอียดของโครงการ 

4.9.3 จัดท า website ประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่งมีการน าเสนอโครงการทั้งในรูปของแผนที่ 
ภาพถ่าย วิดีโอแนะน าโครงการ และความก้าวหน้าของงานศึกษา ทั้งในส่วนของการบรรยายลักษณะโครงการ
และการจัดท าแบบจ าลองโครงการในรูปของ Animation เป็นภาษาไทย อังกฤษ และเมียนมา โดยให้มีการ
เชื่อมโยง (Link) กับ website ของ สพพ. ทั้งนี้  ให้มีการก าหนดให้มีช่องทางส าหรับการให้ค าแนะน า 
หรือร้องเรียนของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ขอบเขตของงานจ้างออกแบบ (Terms of Reference: TOR)  

งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการกอ่สร้างสายส่ง 66 kV จากสถานีไฟฟา้ยอ่ยเมียวดถีึงสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลิ  
การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาล ิ66/11 kV และการปรับปรุงสถานีไฟฟา้ยอ่ยเมียวดี 230 kV ในจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

4.9.4 รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์ และจัดท ารายงานสรุป  
ผลการด าเนินงานจากการจัดกิจกรรมในข้อ 4.9.2 โดยแสดงให้เห็นถึงการน าประเด็นต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ 
ในกิจกรรมของการศึกษาด้านต่างๆ ของโครงการอย่างชัดเจน ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถ 
น าประเด็นใดไปด าเนินการศึกษาได้ขอให้แสดงเหตุผลประกอบให้ชัดเจน 

 
5. ระยะเวลาในการศึกษา 
 การด าเนินงานตามขอบเขตการด าเนินงานนี้จะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ให้เริ่มปฏิบัติงาน 
 
6. งบประมาณ: 17 ล้านบาท 
 
7. การส่งมอบงานและการจ่ายเงิน 
 ผู้ให้บริการต้องด าเนินการศึกษาและส่งมอบงานตามเงื่อนไขและเวลาที่ก าหนด โดยแบ่งการส่งมอบ
งานและการจ่ายเงินออกเป็น 5 งวด ซึ่งแต่ละงวดจะถึงก าหนดช าระตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา และจะจ่ายช าระ
เงินแต่ละงวดเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบของ สพพ. ได้ตรวจรับมอบงานประจ างวด
ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งได้รับใบเรียกเก็บเงินจากผู้ให้บริการแล้ว ดังนี้ 
 7.1 งวดที่ 1  

 จ่ายร้อยละ 15 ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้ให้บริการได้จัดส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) 
เป็นภาษาไทย จ านวน 8 ชุด ภาษาอังกฤษ จ านวน 8 ชุด และแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลทั้งหมด (CD-ROMS) จ านวน 2 ชุด 
ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ระบุให้เริ่มปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย 

 7.1.1 ความเป็นมาของโครงการ 
 7.1.2 แผนการด าเนินงาน  
 7.1.3 การจัดองค์กรบริหารโครงการ และก าหนดเวลาการท างาน  
 7.1.4 แนวทาง รูปแบบและวิธีการศึกษาตามขอบเขตการศึกษา  
 7.1.5 การลงพ้ืนที่โครงการรวบรวมข้อมูลและเอกสารรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

(TOR ข้อ 4.1) 
 7.1.6 การจัดท าแผนการด าเนินงานและกิจกรรมที่ต้องด าเนินงาน (TOR ข้อ 4.8) 
 7.1.6 การน าเสนอแผนงานประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน (TOR ข้อ 4.9.2) 
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ขอบเขตของงานจ้างออกแบบ (Terms of Reference: TOR)  

งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการกอ่สร้างสายส่ง 66 kV จากสถานีไฟฟา้ยอ่ยเมียวดถีึงสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลิ  
การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาล ิ66/11 kV และการปรับปรุงสถานีไฟฟา้ยอ่ยเมียวดี 230 kV ในจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

7.2 งวดที่ 2 
 จ่ายร้อยละ 20 ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้ให้บริการได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 

เป็นภาษาไทย จ านวน 8 ชุด ภาษาอังกฤษ จ านวน 8 ชุด และแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลทั้งหมด (CD-ROMS) จ านวน 2 ชุด 
ภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ระบุให้เริ่มปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย 

 7.2.1 การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และสังคม (TOR ข้อ 4.2) 
 7.2.2 การศึกษาแหล่งผลิตไฟฟ้า ระบบ/โครงข่ายไฟฟ้า สถานการณ์ด้านพลังงานไฟฟ้า

ตลอดจนความต้องการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน (TOR ข้อ 4.3.1) 
 7.2.3 การประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต 10 ถึง 20 ปี ในพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ 

ที่เก่ียวข้อง (TOR ข้อ 4.3.2) 
 7.2.4 การศึกษาวิเคราะห์ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในจังหวัดเมียวดี ครอบคลุมทั้ง 3 เมือง 

ได้แก่ เมืองเมียวดี เมืองสุคาลิ และเมืองวาเลย์ใหม่ (TOR ข้อ 4.3.3) 
 7.2.5 การศึกษาการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศไทยและเมียนมาเพ่ือผลักดันให้เกิด

การซื้อ-ขายไฟฟ้าระหว่างกันและส่งเสริมระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงในการจ าหน่ายไฟฟ้าตามแนวชายแดน  
ของทั้งสองประเทศในอนาคต (TOR ข้อ 4.3.8) 

 7.2.6 จัดท า website ประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่งมีการน าเสนอโครงการทั้งในรูปของแผนที่ 
ภาพถ่าย วิดีโอแนะน าโครงการ และความก้าวหน้าของงานศึกษา ทั้งในส่วนของการบรรยายลักษณะโครงการและ
การจัดท าแบบจ าลองโครงการในรูปของ Animation เป็นภาษาไทย อังกฤษ และเมียนมา โดยให้มีการเชื่อมโยง 
(Link) กับ website ของ สพพ. ทั้งนี้ ให้มีการก าหนดให้มีช่องทางส าหรับการให้ค าแนะน าหรือร้องเรียน 
ของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (TOR ข้อ 4.9.3) 

 7.2.7 รายงานความก้าวหน้าและแผนการด าเนินงานต่อไป ตลอดจนปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไข 
 7.3 งวดที่ 3  

 จา่ยร้อยละ 20 ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้ให้บริการได้จัดส่งรายงานระหว่างการศึกษา (Interim Report) 
เป็นภาษาไทย จ านวน 8 ชุด ภาษาอังกฤษ จ านวน 8 ชุด และแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลทั้งหมด (CD-ROMS) จ านวน 2 ชุด 
ภายในระยะเวลา 150 วัน นับตั้งแต่วันที่ระบุให้เริ่มปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย 

 7.3.1 การส ารวจแนวทางและระดับ ส ารวจตรวจสอบดินและวัสดุ และรายละเอียดอ่ืนๆ 
ที่จ าเป็นต่อการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานของไทย เมียนมา และสากล (TOR ข้อ 4.3.4) 

 7.3.2 การศึกษาและส ารวจเส้นทางการขนส่งหม้อแปลงและเสาไฟฟ้าที่จะใช้ส าหรับการก่อสร้าง 
(TOR ข้อ 4.3.5) 

 7.3.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเทคนิคและงานออกแบบ (TOR ข้อ 4.3.6) 
 7.3.4 การศึกษาและประเมินผลความเป็นไปได้ของโครงการ (TOR ข้อ 4.4) 
 7.3.5 การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน (TOR ข้อ 4.5) 
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ขอบเขตของงานจ้างออกแบบ (Terms of Reference: TOR)  

งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการกอ่สร้างสายส่ง 66 kV จากสถานีไฟฟา้ยอ่ยเมียวดถีึงสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลิ  
การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาล ิ66/11 kV และการปรับปรุงสถานีไฟฟา้ยอ่ยเมียวดี 230 kV ในจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

 7.3.6 การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน (TOR ข้อ 4.9) 
 7.3.7 รายงานความก้าวหน้าและแผนการด าเนินงานต่อไป ตลอดจนปัญหา/อุปสรรค และวิธีการ

แก้ไข 
7.4 งวดที่ 4  

 จ่ายร้อยละ 20 ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้ให้บริการได้จัดส่งร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) 
และร่างรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร (Draft of Executive Summary Report) เป็นภาษาไทย จ านวน 8 ชุด 
ภาษาอังกฤษ จ านวน 8 ชุด และแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลทั้งหมด (CD-ROMS) จ านวน 2 ชุด ภายในระยะเวลา 210 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ระบุให้เริ่มปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย 

 7.4.1 การลงพ้ืนที่โครงการรวบรวมข้อมูลและเอกสารรายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 
 7.4.2 การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
 7.4.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเทคนิค การออกแบบระบบจ าหน่ายไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า 

พร้อมน าเสนอทางเลือกในการก าหนดแนวสายส่งไฟฟ้า และการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 
 7.4.4 การศึกษาและประเมินผลความเป็นไปได้ของโครงการ 
 7.4.5 การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน 
 7.4.6 การค านวณปริมาณงานก่อสร้างและประมาณราคา 
 7.4.7 การจัดท าเอกสารประกวดราคา 
 7.4.8 การจัดท าแผนการด าเนินงานและกิจกรรมที่ต้องด าเนินงาน 
 7.4.9 การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 7.5 งวดที่ 5  
 จ่ายร้อยละ 25 ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้ให้บริการได้จัดส่งรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) 

โดยครอบคลุมผลการศึกษาทั้งหมดตามขอบเขตการด าเนินงานตั้งแต่ข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.9 ประกอบด้วยเอกสารต่างๆ 
ดังต่อไปนี้  

 7.5.1 รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) เป็นภาษาไทย จ านวน 15 ชุด 
และภาษาอังกฤษ จ านวน 20 ชุด 

 7.5.2 รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) เป็นภาษาไทย 15 ชุด และภาษาอังกฤษ จ านวน 20 ชุด 
 7.5.3 รายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นภาษาอังกฤษ 15 ชุด และภาษาอังกฤษ จ านวน 20 ชุด 
 7.5.4 แบบรายละเอียด และเอกสารประกอบอ่ืนๆ เป็นภาษาไทย 15 ชุด และภาษาอังกฤษ 

จ านวน 20 ชุด ประกอบด้วย 
  1) แบบรายละเอียดระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย 
  2) รูปแบบประกอบสัญญา รูปแบบต้นฉบับขนาดเต็มส่วน (A1) พร้อมกับรูปแบบพิมพ์

ขนาดย่อครึ่งส่วน (A3) และ รูปแบบต้นฉบับทั้งหมดจะต้องประกอบด้วย 
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ขอบเขตของงานจ้างออกแบบ (Terms of Reference: TOR)  

งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการกอ่สร้างสายส่ง 66 kV จากสถานีไฟฟา้ยอ่ยเมียวดถีึงสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลิ  
การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาล ิ66/11 kV และการปรับปรุงสถานีไฟฟา้ยอ่ยเมียวดี 230 kV ในจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

 7.5.5 เอกสารประกวดราคา  
 7.5.6 ข้อมูลรายงาน รายละเอียดโครงการ รายงานการปฏิบัติงาน สภาพพ้ืนที่ แบบก่อสร้าง 

แบบรายละเอียด เอกสารประกวดราคา สมุดภาคสนามและข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ  
 7.5.7 ภาพยนตร์ Animation แสดงผลการศึกษา เป็นภาษาไทย เมียนมา และอังกฤษ 
 7.5.8 Website ประชาสัมพันธ์โครงการแบบสมบูรณ์ แสดงผลเป็นภาษาไทยและอังกฤษ  
 7.5.9 ผู้ให้บริการต้องน าส่งเอกสารทั้งหมดในรูปแบบ Digital Files (Auto CAD, PDF, Word, 

Excel และอ่ืนๆ (ถ้ามี) บรรจุใน CD-ROMS/DVD จ านวน 5 ชุด ยกเว้นภาพยนตร์ Animation ให้บรรจุใน CD-
ROMS/DVD แยกจากเอกสารอ่ืนๆ จ านวน 2 ชุด ทั้งนี้ ผู้ให้บริการต้องน าส่งเอกสารทั้งหมดให้ สพพ. ภายใน
ระยะเวลา 240 วัน นับตั้งแต่วันที่ระบุให้เริ่มปฏิบัติงานในสัญญา  
 
8. หลักประกันสัญญา 
 ในการท าสัญญากับ สพพ. ผู้ให้บริการต้องน าหลักประกัน เพ่ือเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา คิดเป็นร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งนี้ สพพ. จะคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้ให้บริการโดยเร็วและอย่างช้าต้อง
ไม่เกิน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ให้บริการพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 
 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) 
 
10. ค่าปรับ  
  ในกรณีท่ีผู้ให้บริการไม่สามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงไปตามระยะเวลาที่สิ้นสุดสัญญาที่ก าหนดไว้  
ผู้ให้บริการยินยอมให้ สพพ. ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคาค่าจ้างตามสัญญา จนกว่าผู้ให้บริการ 
จะปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามสัญญา 
 
11. หน้าที่ของส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) 

11.1 สพพ. มอบอ านาจความรับผิดชอบให้แก่ ส านักบริหารโครงการ 2 ในนามของ สพพ. เพ่ือประสานงาน
และให้การสนับสนุนงานในด้านต่างๆ แก่ผู้ให้บริการตลอดช่วงเวลาด าเนินการ รวมทั้งประสานงานกับคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในการจ้างผู้ให้บริการของ สพพ. และกระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน เมียนมา เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบ
รายงานของผู้ให้บริการ 

11.2 สพพ. จะให้ความร่วมมือกับผู้ให้บริการและให้ความช่วยเหลือตามสมควร เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานของผู้ให้บริการด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และสะดวกรวดเร็ว 
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ขอบเขตของงานจ้างออกแบบ (Terms of Reference: TOR)  

งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการกอ่สร้างสายส่ง 66 kV จากสถานีไฟฟา้ยอ่ยเมียวดถีึงสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลิ  
การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาล ิ66/11 kV และการปรับปรุงสถานีไฟฟา้ยอ่ยเมียวดี 230 kV ในจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

11.3 สพพ. จะช่วยประสานงานกับหน่วยงานของรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมา ในการหามาตรฐาน
ข้อมูลและเอกสาร ตลอดจนจะจัดหาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ของ สพพ. ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นส าหรับโครงการ
ตามสัญญานี้ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ 

11.4 ภายใต้ขอบเขต อ านาจ และสิทธิของ สพพ. จะช่วยประสานงานกับหน่วยงานราชการของไทย
และหน่วยงานราชการของเมียนมาในการให้ความสะดวกแก่ผู้ให้บริการ และเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการเข้าไป 
ในบริเวณที่ท าการศึกษา รวมทั้งในส่วนที่เป็นทรัพย์สินสาธารณะและเอกชนเท่าที่จ าเป็น เพ่ือให้ได้รับความ
สะดวกในการปฏิบัติงานภาคสนาม  

 
12. คุณสมบัติของผู้ให้บริการ 

12.1 ผู้ให้บริการต้องเป็นบริษัทหรือกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย มีหนังสือ
ของทางราชการให้การรับรองแสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบอาชีพรับจ้างดังกล่าว 

12.2 ผู้ให้บริการต้องจดทะเบียนไว้ที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
กระทรวงการคลัง  

12.3 ผู้ให้บริการจะต้องได้รับใบอนุญาตให้มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภทนิติบุคคล 
จากสภาวิศวกรของประเทศไทย  

12.4 ผู้ให้บริการต้องไม่เป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ทิ้งงานของทางราชการ และไม่เคยปรากฏ  
ว่าเป็นผู้มีเจตนาหลีกเลี่ยงการช าระภาษีอากร โดยแสดงหนังสือรับรองของตนเอง 

12.5 ผู้ให้บริการต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เข้ายื่นข้อเสนอรายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็น 
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

12.6 ผู้ให้บริการต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เข้ายื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

12.7 ผู้เข้ายื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับ สพพ. ต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) สามารถจ่ายเงินเป็นเงินสดได้  

12.8 ผู้ให้บริการต้องมีบุคลากรและพนักงานที่มีคุณสมบัติความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าที่ที่มีความช านาญเกี่ยวกับงานวิชาชีพเป็นอย่างดี มีจ านวนที่เพียงพอเพ่ือด าเนินการให้บริการโครงการ
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และมีประสบการณ์งานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
และออกแบบระบบไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า หรืองานที่มีลักษณะที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์สอดคล้องกับโครงการนี้  

12.9 ผู้ให้บริการต้องมีบุคลากรหลักที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที ่
มีความช านาญเกี่ยวกับงานวิชาชีพ และประสบการณ์ในพ้ืนที่ ลักษณะภูมิประเทศแถบพ้ืนที่โครงการ ตลอดจนการสื่อสาร
เป็นอย่างดี และอย่างน้อยผู้ให้บริการจะต้องน าเสนอบุคลากรหลักในต าแหน่งต่างๆ ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ ดังนี้ 
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ขอบเขตของงานจ้างออกแบบ (Terms of Reference: TOR)  

งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการกอ่สร้างสายส่ง 66 kV จากสถานีไฟฟา้ยอ่ยเมียวดถีึงสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลิ  
การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาล ิ66/11 kV และการปรับปรุงสถานีไฟฟา้ยอ่ยเมียวดี 230 kV ในจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ล าดับที่ ต าแหน่ง คุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ประสบการณ์ 
1 ผู้จัดการโครงการ ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า) ≥20 ปี 
2 วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า) ≥15 ปี 
3 วิศวกรไฟฟ้า (ออกแบบสายส่ง) ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า) ≥10 ปี 
4 วิศวกรไฟฟ้า (ออกแบบสถานีไฟฟ้า: ก าลัง) ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า) ≥10 ปี 
5 วิศวกรไฟฟ้า (ออกแบบสถานีไฟฟ้า: ควบคุม 

ป้องกันและสื่อสาร) 
ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า) ≥10 ปี 

6 วิศวกรไฟฟ้า (วิเคราะห์และวางแผน) ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า) ≥10 ปี 
7 วิศวกรไฟฟ้า (จัดท าข้อก าหนดทางเทคนิค/

มาตรฐานระบบไฟฟ้า) 
ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า) ≥10 ปี 

8 วิศวกรโยธา ปริญญาตรี (วิศวกรรมโยธา) ≥10 ปี 
9 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดท าเอกสารประกวดราคา ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า) ≥10 ปี 
10 ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์/

การเงิน/สาขาที่เก่ียวข้อง) 
≥10 ปี 

11 ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี (สิ่งแวดล้อม/ 
สาขาที่เกี่ยวข้อง) 

≥10 ปี 

12 ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ปริญญาตรี (สังคมศาสตร์/  
สาขาที่เก่ียวข้อง) 

≥10 ปี 

13 ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน ปริญญาตรี (สิทธิมนุษยชน/ 
สาขาที่เกี่ยวข้อง) 

≥10 ปี 

  
  ทั้งนี้ บุคลากรหลักในต าแหน่ง 1)-9) จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรที่ออกให้โดยสภา
วิศวกรของประเทศไทย และผู้ให้บริการต้องมีบุคลากรสนับสนุน (Supporting Staff) อย่างเพียงพอเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์ยังต้องมีบุคลากรสนับสนุน และสามารถด าเนินการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้ จ านวนคน-เดือน (Man-Month) ของบุคลากรหลักต้องเป็นคนไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
  นอกจากนี้ผู้ให้บริการต้องจัดเตรียมส านักงานและอุปกรณ์ของผู้ให้บริการและรับผิดชอบต่องาน
ทุกด้าน ตลอดจนการเสนอแผนบุคลากรและแผนการด าเนินงานที่ท าให้แน่ใจได้ว่ามีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อ สพพ. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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ขอบเขตของงานจ้างออกแบบ (Terms of Reference: TOR)  

งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการกอ่สร้างสายส่ง 66 kV จากสถานีไฟฟา้ยอ่ยเมียวดถีึงสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลิ  
การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาล ิ66/11 kV และการปรับปรุงสถานีไฟฟา้ยอ่ยเมียวดี 230 kV ในจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

13. ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ 
  13.1 ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของโครงการ และพันธะ
สัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยจะต้องใช้ความรู้ ความช านาญทางเทคนิควิทยาการอย่างดี
ที่สุด ตามมาตรฐานที่ยอมรับกันทางมาตรฐานวิชาชีพนานาชาติตลอดระยะเวลาโครงการ และผู้ให้บริการ
จะต้องปฏิบัติงานด้วยความช านาญเอาใจใส่ บรรยายเนื้อหาให้ชัดเจน ต่อเนื่อง กระชับ และสอดคล้องกันในทุกบท 
  13.2 ผู้ให้บริการจะต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบ
ของ สพพ. เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือให้การศึกษาเป็นไปตามแนวทางท่ีถูกต้อง 
  13.3 หลังจากสิ้นสุดอายุสัญญาการว่าจ้างแล้ว หากมีความจ าเป็น ผู้ให้บริการจะต้องพร้อมที่จะ
บริการให้ค าปรึกษาแก่ สพพ. เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับโครงการทางด้านเทคนิคและปัญหาทางด้านสังคมอ่ืนๆ 
ที่อาจมีการให้ค าปรึกษาดังกล่าว ผู้ให้บริการจะด าเนินการให้เป็นอย่างดีโดยไม่ชักช้า และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่อ สพพ. 
 13.4 ผู้ให้บริการมีเวลาให้บริการตามโครงการนี้ 240 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน  
ผู้ให้บริการจะต้องจัดเตรียมแผนการด าเนินงานต่างๆ ภายในก าหนดเวลาและเร่งรัดปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
แผนความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นในส่วนของผู้ให้บริการ จนเป็นเหตุให้ผู้ให้บริการไม่สามารถส่งมอบงานภายใน
ก าหนดเวลา ผู้ให้บริการต้องจ่ายค่าปรับตามที่กล่าวในข้อ 10 และจะมีผลโดยตรงต่อการพิจารณาคุณสมบัติ
ของผู้ให้บริการส าหรับงานโครงการอื่นๆ ของ สพพ. ที่จะมีข้ึนในอนาคต 
 13.5 ผู้ให้บริการจะต้องส่งมอบรายงานเอกสาร แบบ คู่มือ และข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการปฏิบัติ 
งานทั้งหมดรวมทั้งแผนที่ และข้อมูลต่างๆ ส าหรับโครงการนี้ให้ สพพ. เมื่อโครงการด าเนินการแล้วเสร็จ 
โดยลิขสิทธิ์หรือสิทธิใดๆ ในเอกสารทุกฉบับหรือข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าในรูปแบบใด ซึ่งผู้ให้บริการได้ท าขึ้นเกี่ยวกับ
โครงการนี้ ให้เป็นของ สพพ. และบรรดาเอกสารข้อมูลที่ผู้ให้บริการได้จัดท าขึ้นเกี่ยวกับโครงการนี้ ให้ถือเป็น
ความลับ และให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และสิทธิของ สพพ. ผู้ให้บริการอาจเก็บส าเนาเอกสารข้อมูลไว้กับตนได้ 
แต่ต้องไม่น าข้อความในเอกสารหรือข้อมูลนั้น ไปใช้ในกิจการอ่ืนที่ไม่กี่ยวกับงานโดยไม่ได้รับความยินยอม 
เป็นหนังสือจาก สพพ. ก่อน 
 
14. การยื่นข้อเสนอโครงการ 
  14.1 ข้อเสนอเบื้องต้น 
    ผู้ เข้ายื่นข้อเสนอจะต้องจัดส่งเอกสารเพ่ือแสดงคุณสมบัติ ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ 
ตามแบบฟอร์มที่ สพพ. ก าหนด โดยผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบ 
โดยวิธีคัดเลือกโครงการที่กล่าว และส่งถึง สพพ. พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่าเอกสารที่กล่าวถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ  
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ขอบเขตของงานจ้างออกแบบ (Terms of Reference: TOR)  

งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการกอ่สร้างสายส่ง 66 kV จากสถานีไฟฟา้ยอ่ยเมียวดถีึงสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลิ  
การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาล ิ66/11 kV และการปรับปรุงสถานีไฟฟา้ยอ่ยเมียวดี 230 kV ในจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

  14.2 ข้อเสนอโครงการ 
    ผู้เข้ายื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย (Short list) และได้รับการเชิญชวน 
ให้ยื่นข้อเสนอโครงการ ซึ่งจะต้องเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนโดยคนไทยและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 12 
พร้อมทั้งแสดงชีวประวัติ ประสบการณ์การท างาน และความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคนในสาขาต่างๆ 
ที่เกี่ยวขอ้ง (ตามแบบฟอร์มที่ สพพ. ก าหนด) ทั้งนี้ ผู้เข้ายื่นข้อเสนอจะต้องยื่นแยกออกเป็น 2 ซอง ประกอบด้วย 
    14.2.1 ข้อเสนอด้านคุณภาพ 

ผู้เข้ายื่นข้อเสนอจะต้องน าเสนอแนวความคิดการด าเนินโครงการการน าเทคนิคต่างๆ 
มาใช้ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล รวมทั้งกระบวนการวิเคราะห์ ตลอดจนแผนการด าเนินงาน แผนภูมิ  
แสดงบุคลากรผู้รับผิดชอบ แผนภูมิแสดงแผนงาน และระยะเวลาในการด าเนินงานทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
นอกจากนี้ ต้องแสดงความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละต าแหน่งตามปริมาณงานเป็น Man-Month 

14.2.2 ข้อเสนอด้านราคา 
ผู้เข้ายื่นข้อเสนอจะต้องน าเสนองบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม TOR ที่กล่าว 

โดยจ าแนกค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
1) ค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากรหลัก: แสดงรายละเอียดการค านวณค่าจ้างของบุคลากรหลัก

แต่ละคน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ค่าโสหุ้ย ค่าสวัสดิการสังคม และค่าธรรมเนียมของแต่ละเดือน
กับจ านวน Man-Month ของแต่ละคน 

2) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสนับสนุน: แสดงการค านวณค่าจ้างของบุคลากรสนับสนุน
และจ านวน Man-Month ของแต่ละต าแหน่ง 

3) ค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการ: แสดงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ
ตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ และต้องแสดงค่าใช้จ่ายต่อหน่วยและผลรวมของแต่ละรายการ 

4) ค่าภาษ ี
นอกจากนี้ ในซองเสนอด้านราคา ผู้เข้ายื่นข้อเสนอจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังนี้ 
1. หลักฐานบุคคล 

1.1 พนักงานประจ าของบริษัท 
1) หลักฐานแสดงการเป็นพนักงานประจ าและท างานเต็มเวลากับบริษัท

โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
2) หนังสือแสดงอัตราเงินเดือนที่น าไปใช้เป็นเงินเดือนพ้ืนฐาน (Basic Salary) 

ในการคิดค่าตอบแทน ซึ่งจะต้องเป็นหลักฐานแสดงการยื่นช าระภาษีเงินได้ต่อกรมสรรพากร ที่สามารถแสดง
ความเป็นพนักงานประจ าของบริษัท (แบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 เฉพาะบุคคลที่เสนอเท่านั้น พร้อมใบปะหน้า
และใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากร) 
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ขอบเขตของงานจ้างออกแบบ (Terms of Reference: TOR)  

งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการกอ่สร้างสายส่ง 66 kV จากสถานีไฟฟา้ยอ่ยเมียวดถีึงสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลิ  
การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาล ิ66/11 kV และการปรับปรุงสถานีไฟฟา้ยอ่ยเมียวดี 230 kV ในจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

1.2 พนักงานไมป่ระจ าของบริษัท อาทิ ที่ปรึกษาอิสระ  
1) หลักฐานการจ้างงานทีส่ามารถน ามาค านวณเป็นอัตราเงินเดือนพ้ืนฐานได้ 

(หากไม่สามารถน าหลักฐานมาแสดงให้ใช้อัตราเงินเดือนของบุคลากรที่มีคุณสมบัติเท่าเทียมกันภายในบริษัทมาแสดง) 
2) หนังสือรับรองการช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของบุคลากรแต่ละคน 

- ในกรณีผู้เข้ายื่นข้อเสนอรายที่ได้รับการคัดเลือกมีการยืมตัวบุคลากร 
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งจากบริษัทอ่ืน ให้ใช้หลักฐานอัตราเงินเดือนจากบริษัทต้นสังกัดมาแสดง 

- ในกรณีที่ปรึกษาอิสระสามารถอ้างอิงอัตราเงินเดือนจากงานลักษณะ
เดียวกันที่เคยได้รับ 

2. หลักฐานแสดงการพัฒนาของบริษัทตามวัตถุประสงค์ 
2.1 ใบรับรองระบบคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล เพ่ือแสดง 

ว่าบริษัทมีการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อาทิ ระบบ ISO  
2.2 หลักฐานการมีซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายส าหรับพนักงานไว้ใช้งานอย่างน้อย

ร้อยละ 30 ของจ านวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท 
2.3 ใบรับรองการประกันวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) ของบริษัท

มูลค่าไม่ต่ ากว่า 30 ล้านบาท ในปีที่ยื่นข้อเสนอ 
  14.3 การยื่นข้อเสนอเพ่ือรับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการ 
   14.3.1 ผู้เข้ายื่นข้อเสนอสามารถรวมกลุ่มบริษัทเพ่ือยื่นข้อเสนอได้ ตั้งแต่การยื่นข้อเสนอเบื้องต้น
   14.3.2 ในกรณีที่ผู้เข้ายื่นข้อเสนอรวมกลุ่มกันยื่นข้อเสนอเบื้องต้น และผ่านการคัดเลือก 
ให้เหลือน้อยราย (Short List) กลุ่มผู้เข้ายื่นข้อเสนอนั้นๆ จะต้องร่วมกันยื่นข้อเสนอทางด้านคุณภาพโดยมีสมาชิก 
ในกลุ่มครบถ้วนตามที่ได้ยื่นข้อเสนอเบื้องต้นไว้ 
   14.3.3 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้ายื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เหลือน้อยรายรวมกลุ่มกันเอง 
ในการยื่นข้อเสนอทางด้านคุณภาพ 

 

15. ระเบียบการจ้างและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
15.1 การจ้างออกแบบที่กล่าวจะด าเนินการโดยวิธีคัดเลือก ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เนื่องจากเป็นงานที่มีความซับซ้อน เป็นงานที่ต้องส ารวจตรวจสอบในพ้ืนที่ของประเทศ
เพ่ือนบ้าน และต้องประสานงานเจ้าหน้าที่ของประเทศเพ่ือนบ้าน ตลอดจนต้องศึกษาระเบียบและข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องของประเทศเพ่ือนบ้านด้วย ทั้งนี้ ใช้เกณฑ์ด้านคุณภาพในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในงานจ้าง
ออกแบบที่กล่าว 
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ขอบเขตของงานจ้างออกแบบ (Terms of Reference: TOR)  

งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการกอ่สร้างสายส่ง 66 kV จากสถานีไฟฟา้ยอ่ยเมียวดถีึงสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลิ  
การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาล ิ66/11 kV และการปรับปรุงสถานีไฟฟา้ยอ่ยเมียวดี 230 kV ในจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

15.2 ขั้นตอนการปฏิบัติในการด าเนินงานจ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือก 

15.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือก 
15.2.2 เลขานุการคณะกรรมการฯ ขอรายชื่อผู้ให้บริการในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ข้อมูล 

ที่ปรึกษา ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และเสนอให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการต่อไป 
15.3 ขั้นตอนการเชิญชวน 

15.3.1 ให้คณะกรรมการฯ จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการตามบัญชีรายชื่อจากศูนย์ข้อมูล 
ที่ปรึกษา ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เข้ายื่นข้อเสนอเบื้องต้น โดยพิจารณาคุณสมบัติ 
ตามที่ก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอโครงการต่อ สพพ. 

15.3.2 ให้คณะกรรมการฯ เชิญชวนผู้เข้ายื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย (Short list) 
อย่างมาก 6 ราย โดยให้ค านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้ายื่นข้อเสนอด้วย 

15.4 ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน 
15.4.1 คณะกรรมการฯ จะด าเนินการเปิดซองข้อเสนอเบื้องต้นเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้า 

ยื่นข้อเสนอ  
1) กรณีที่ 1: มีผู้เข้ายื่นข้อเสนอเบื้องต้นไม่เกิน 6 ราย คณะกรรมการฯ จะด าเนินการ

ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดในการยื่นข้อเสนอเบื้องต้น 
2) กรณีที่ 2: มีผู้เข้ายื่นข้อเสนอมากกว่า 6 ราย คณะกรรมการฯ จะด าเนินการ

ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดในการยื่นข้อเสนอเบื้องต้น  
และพิจารณาประเมินผลให้คะแนนข้อเสนอเบื้องต้นของผู้เข้ายื่นข้อเสนอใน 4 ส่วน รวมทั้งหมด 40 คะแนน ดังนี้ 

2.1) จ านวนปีที่ด าเนินธุรกิจที่ปรึกษา (5 คะแนน) 
2.2) ประสบการณ์และผลงานที่ด าเนินการในประเทศแล้วเสร็จ 10 ปีย้อนหลัง 

 โดยมีลักษณะงานเป็นการออกแบบรายละเอียดและการศึกษาความเป็นไปได้ของการก่อสร้างหรือปรับปรุง
สถานีไฟฟ้าย่อยและสายส่ง (15 คะแนน) 

2.3) ประสบการณ์และผลงานที่ด าเนินการในต่างประเทศแล้วเสร็จ 10 ปีย้อนหลัง 
(10 คะแนน) 

2.4) มูลค่ารวม (ค่าจ้างที่ปรึกษา) ของโครงการที่ด าเนินการทั้งในและต่างประเทศ
แล้วเสร็จ 10 ปีย้อนหลัง (10 คะแนน) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะด าเนินการจัดล าดับคะแนนของผู้เข้ายื่นข้อเสนอที่มีคะแนน
ข้อเสนอเบื้องต้นสูงสุดล าดับที่ 1-6 และจัดท าบัญชีรายชื่อน้อยราย (Short list) ในกรณีที่ผู้เข้ายื่นข้อเสนอ 
ผ่านการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย (Short list) และได้รับเชิญยื่นข้อเสนอโครงการไม่จัดส่งข้อเสนอที่กล่าวมายัง 
สพพ.อาจมีผลต่อการพิจารณาประเมินข้อเสนอโครงการในการจัดจ้างครั้งต่อไป 

15.4.2 คณะกรรมการฯ จะด าเนินการเปิดซองข้อเสนอด้านคุณภาพของผู้เข้ายื่นข้อเสนอ 
ทุกรายเพ่ือคัดเลือกข้อเสนอที่ถูกต้องครบถ้วนตามหนังสือเชิญชวนและ TOR ที่ก าหนดไว้ และให้กรรมการฯ 
ทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น โดยพิจารณาและประเมินผลให้คะแนน
ข้อเสนอด้านคุณภาพของผู้เข้ายื่นข้อเสนอใน 3 ส่วน คือ  
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ขอบเขตของงานจ้างออกแบบ (Terms of Reference: TOR)  

งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการกอ่สร้างสายส่ง 66 kV จากสถานีไฟฟา้ยอ่ยเมียวดถีึงสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลิ  
การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาล ิ66/11 kV และการปรับปรุงสถานีไฟฟา้ยอ่ยเมียวดี 230 kV ในจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

 1) ผลงานและประสบการณ์ของผู้ให้บริการ   20 คะแนน  
1.1) ประสบการณ์และผลงานที่ด าเนินการในประเทศแล้วเสร็จ 10 ปีย้อนหลัง 

โดยมีลักษณะงานเป็นการออกแบบรายละเอียดและการศึกษาความเป็นไปได้ของการก่อสร้างหรือปรับปรุง
สถานีไฟฟ้าย่อยและสายส่ง (15 คะแนน) 

1.2) ประสบการณ์และผลงานที่ด าเนินการในต่างประเทศแล้วเสร็จ 10 ปีย้อนหลัง 
(5 คะแนน)  

2) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติ    40 คะแนน 
2.1) ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และขอบเขตงาน (2.5 คะแนน) 
2.2) วิธีการด าเนินงาน 
     - ความชัดเจนในขั้นตอนและแนวทางการด าเนินงาน (5 คะแนน) 
     - หลักการวิเคราะห์และแนวคิด (15 คะแนน) 

- ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ประโยชน์ต่อ TOR และการด าเนินโครงการ 
(2.5 คะแนน) 

2.3) ความชัดเจนและเหมาะสมของแผนการด าเนินงานและแผนงานบุคลากร (5 คะแนน) 
2.4) การน าเสนอแผนงานและวิธีการด าเนินงาน (10 คะแนน) 

3) บุคลากรที่ร่วมงาน      40 คะแนน 
 การพิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์ของบุคลากรหลักมีรายละเอียด ดังนี้ 
3.1) ผู้จัดการโครงการ 7.27 คะแนน 
3.2) วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส 2.73 คะแนน 
3.3) วิศวกรไฟฟ้า (ออกแบบสายส่ง) 2.73 คะแนน 
3.4) วิศวกรไฟฟ้า (ออกแบบสถานีไฟฟ้า: ก าลัง) 2.73 คะแนน 
3.5) วิศวกรไฟฟ้า (ออกแบบสถานีไฟฟ้า: ควบคุม ป้องกัน  
และสื่อสาร) 

2.73 คะแนน 

3.6) วิศวกรไฟฟ้า (วิเคราะห์และวางแผน) 4.55 คะแนน 
3.7) วิศวกรไฟฟ้า (จัดท าข้อก าหนดทางเทคนิค/มาตรฐานระบบไฟฟ้า) 2.73 คะแนน 
3.8) วิศวกรโยธา 1.82 คะแนน 
3.9) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดท าเอกสารประกวดราคา 2.73 คะแนน 
3.10) ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน 2.73 คะแนน 
3.11) ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม 3.64 คะแนน 
3.12) ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน 

2.73 คะแนน 
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ขอบเขตของงานจ้างออกแบบ (Terms of Reference: TOR)  

งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการกอ่สร้างสายส่ง 66 kV จากสถานีไฟฟา้ยอ่ยเมียวดถีึงสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลิ  
การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาล ิ66/11 kV และการปรับปรุงสถานีไฟฟา้ยอ่ยเมียวดี 230 kV ในจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

3.13) ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน 0.91 คะแนน 
 โดยแบ่งการพิจารณาของบุคลากรแต่ละต าแหน่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน มีรายละเอียด 

ดังนี้ 
 

เกณฑ์การพิจารณา สัดส่วน 
ส าหรับผู้ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ 

(ต าแหน่งที่ 3.10-3.13) 

สัดส่วน 
ส าหรับผู้มีใบประกอบวิชาชีพ 

(ต าแหน่งที่ 3.1-3.9) 
1. อายุ 0.1 0.1 
2. คุณวุฒิ 0.1 0.1 
3. ประสบการณ์การท างานทั่วไป 0.1 0.1 
4. ประสบการณ์ตามต าแหน่ง 0.7 0.6 
5. ใบประกอบวิชาชีพ - 0.1 

 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้เข้ายื่นข้อเสนอที่มีคะแนนรวมในการ

ประเมินข้อเสนอด้านคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และจัดล าดับ โดยคณะกรรมการฯ จะด าเนินการเปิดซอง
ข้อเสนอด้านราคาของผู้เข้ายื่นข้อเสนอด้านคุณภาพรายที่มีคะแนนด้านคุณภาพสูงที่สุด ในกรณีที่ผู้เข้ายื่นข้อเสนอ
รายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ เข้าท าสัญญา หรือท าข้อตกลงกับ สพพ. ในเวลาที่ก าหนด 
ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาผู้เข้ายื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุดล าดับถัดไปมาเข้าท าสัญญาต่อไป 

 
16. ข้อสงวนสิทธิ์  
  ผลการพิจารณาและค าตัดสินของคณะกรรมการด าเนินการจ้างผู้ให้บริการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
และ สพพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการยื่นข้อเสนอทางด้านคุณภาพ
และด้านราคาของผู้ให้บริการครั้งนี ้ 

 
 


